mobil und aktiv

. Ménchengladbact
Sicherheitshinweis/ VerhaltensmaRnahmen ,,HB Giesenkirchen*
Verkehrssicherheit / Stromausfall /Technische Mangel /Technische Stérung

1. Verkehrssicherheit im Bad
Eine Unfallgefahr ist z.B. wenn scharfe Kanten an Turen oder Kacheln zu erkennen sind, lose
Schrankturen die herunterfallen kénnen, abgesplitterte Stiicke der Uberlaufrinne,
zerschlagene Fensterscheiben in der Schwimmbhalle durch Fremdeinwirkung, gewaltsam
zerstorte Turen und Schlésser, die nicht mehr zu verschlief3en sind etc.
Stellen Sie Unfaligefahren im Bad fest, bitte die Gefahrenbereiche sofort absichern und die
Kasse vitusbad informieren Tel. siehe unten.

2. Stromausfall:
Bei einem Stromausfall bitte folgendes beachten:
Sollte ein Stromausfall in den Abendstunden vorkommen, wird die
gesamte Lichtanlage ausfallen. Bitte Ruhe bewahren!
Die Notbeleuchtung schaltet sich sofort ein.
Die Beleuchtung ist dann jedoch so gering, dass die Beaufsichtigung der Schwimmer stark
eingeschrankt bzw. nicht mehr méglich ist. Bitte veranlassen Sie, dass alle Schwimmer sofort
die Becken verlassen und sich zu den Umkleiden begeben, um dann das Bad zu
verlassen. Organisieren Sie das am besten mit weiteren Verantwortlichen lhres Vereins.
Bitte nicht durch den Technik-Bereich gehen.
Versuchen Sie nicht selbst im Bad Sicherungen einzuschalten bzw. auszuwechseln.
Horen Sie (wenn moglich) an der Techniktire, ob die Umwalzanlage noch arbeitet.
Ist dies nicht der Fall, ist der gesamte Strom (z.B. durch Blitzeinschlag) im Bad, oder
auf der gesamten Stral3e ausgefallen.
Bitte keine Versuche durchfuhren, an der Elektroeinrichtung die Stromzufuhr wieder herzustellen.
Dies darf nur eine Elekrtofachkraft der NEW AG durchfuhren.
Bei Tageslicht ist ein Stromausfall nicht sofort erkennbar.
Stellen Sie UnregelmaBigkeiten fest, die darauf deuten das der Strom ausgefallen ist
(Féhne, Kuhlschrank, Radio etc.), bitte die unten genannte Telefonnummer anwahlen. Da bei
einem gesamten Stromausfall auch die Umwalzanlage und alle damit verbundenen techn.
Einrichtungen ausfallen, ist eine Beckenumwalzung nicht mehr gewahrleistet.
Aus diesem Grund missen alle Badegéste aus dem Wasser, um die Beckenwasserqualitat zu
sichern.

3. Technische Méangel
Techn. Mangel kénnen z.B.: undichte Wasserhahne, Duschen die sich nicht mehr automatisch
abschalten, defekte Leuchtmittel, defekte Schlissel etc. sein.
Stellen Sie diese oder ahnliche Mangel in Ihrem Bad fest, Uberprufen Sie zuerst, ob eine
Gefahr fuir den Menschen oder ein groRerer Schaden fur das Bad entstehen kénnte.
Ist dies der Fall dann sichern Sie bitte den Gefahrenbereich und informieren die Kasse
vitusbad Tel. siehe unten. Geht Ihrer Meinung nach keine Gefahr von diesen Méngeln aus
informieren Sie auf alle Falle baldmaglichst die Kasse vitusbad , Telefonnummer s.u.”, damit
dieser Mangel behoben werden kann

4. Technische Stérung
Techn. Stérungen kénnen z.B.: ausgefallene Umwalzpumpen, ausgefallene Heizungsanlage,
ausgefallene Chlorlaugedosieranlage etc. sein. Stellen Sie eine techn. Stérung in Ihrem Bad
fest, tberprifen Sie zuerst, ob eine Gefahr fur den Menschen von dieser Stérung ausgeht
oder ausgehen kénnte. Rufen Sie die Kasse vitusbad an Tel. siehe unten, damit sofort die
Behebung veranlasst werden kann.

- TELEFONNUMMER KASSE VITUSBAD 02161 6980 487

5. Verhalten im Brandfall |Im Brandfall / Rauchentwicklung ist dafiir Sorge zu tragen das
alle Nutzer des Bades von den Verantwortlichen Ubungsleitern / Lehrern unverziglich aus
dem Bad gefuihrt werden. Fir behinderte oder mobil eingeschrankte Menschen kann eine
solche Ausnahmesituation jedoch eine gréRere Bedrohung darstellen. Daher bitten wir Sie
im Falle eines Alarms sicher zu stellen, dass die verantwortlichen Ubungsleiter/ Lehrer die
Evakuierung Ihrer gesamten Gruppe aktiv mit unterstitzen. Ebenfalls muss die
Feuerwehr benachrichtigt werden. Die Verantwortlichen Ubungsleiter / Lehrer sind dafir
zustandig, alle Evakuierten an eine Sammelstelle zu fuhren und zu prufen, dass der
Gefahrenbereich von allen Nutzern gerdumt wurde. Die Sammelstellen befinden sich. Die
Verantwortlichen warten bis Eintreffen der Feuerwehr und berichten tber diese
MaRnahme.

Weitere Information zum Brandschutz entnehmen Sie bitte der ausgehangten, allgemeinen

Brandschutzordnung in Ihrem Bad




